
水質検査結果一覧表（その他項目）
事業所名 野々市市役所

23.1mg/L 39.7mg/L 27.3mg/L 22.5mg/L 31.5mg/L 30.0mg/L 32.0mg/L 31.9mg/L 18.8mg/L

陰性 陰性 陰性 陰性 陰性 陰性 陰性 陰性 陰性

陰性 陰性 陰性 陰性 陰性 陰性 陰性 陰性 陰性

ベンタゾン

ベンディメタリン

チウラム

チオファネートメチル

チオベンカルブ

テフリルトリオン

トリシクラゾール

パラコート

浸食性遊離炭酸

オキサジクロメホン

カルタップ

キノクラミン(ACN)

グリホサート

グルホシネート

クロロタロニル(TPN)

メタラキシル

メトミノストロビン

フェニトロチオン(MEP)

フェリムゾン

フサライド

プレチラクロール

ピラクロニル

ピラゾリネート(ピラゾレート)

ジクワット

シハロホップブチル

ジメタメトリン

ダイムロン

ジウロン(DCMU)

ジクロベニル(DBN)

プロベナゾール

ベノミル

ベンシクロン

ベンゾビシクロン

エトフェンプロックス

2,4-D(2,4-PA)

MCPA

アラクロール

22K-0160908

令和 5年 6月 6日

９号水源

----

上水道　原水

令和 5年 6月 6日

１０号水源

----

上水道　原水

22K-0160906

令和 5年 6月 6日

７号水源

----

上水道　原水

令和 5年 6月 6日

８号水源

----

上水道　原水

クリプトスポリジウム

ジアルジア

22K-0160902

令和 5年 6月 6日

２号水源

----

上水道　原水

15.2 ℃

22K-0160907 22K-0160909

令和 5年 6月 6日

４号水源

----

上水道　原水

16.0 ℃

22K-0160904

令和 5年 6月 6日

５号水源

----

上水道　原水

令和 5年 6月 6日

嫌気性芽胞菌

大腸菌(E.coli)

15.7 ℃ 15.5 ℃ 15.2 ℃14.9 ℃ 16.3 ℃ 15.1 ℃水温 16.1 ℃

浄・原 上水道　原水

----

上水道　原水

採水場所 ----

水源名 １号水源 ６号水源

採水年月日 令和 5年 6月 6日

受付番号 22K-0160901 22K-0160903 22K-0160905



水質検査結果一覧表（その他項目）
事業所名 野々市市役所

ベンタゾン

ベンディメタリン

チウラム

チオファネートメチル

チオベンカルブ

テフリルトリオン

トリシクラゾール

パラコート

浸食性遊離炭酸

オキサジクロメホン

カルタップ

キノクラミン(ACN)

グリホサート

グルホシネート

クロロタロニル(TPN)

メタラキシル

メトミノストロビン

フェニトロチオン(MEP)

フェリムゾン

フサライド

プレチラクロール

ピラクロニル

ピラゾリネート(ピラゾレート)

ジクワット

シハロホップブチル

ジメタメトリン

ダイムロン

ジウロン(DCMU)

ジクロベニル(DBN)

プロベナゾール

ベノミル

ベンシクロン

ベンゾビシクロン

エトフェンプロックス

2,4-D(2,4-PA)

MCPA

アラクロール

クリプトスポリジウム

ジアルジア

嫌気性芽胞菌

大腸菌(E.coli)

水温

浄・原

採水場所

水源名

採水年月日

受付番号 23K-0004301 23K-0004302 23K-0004303 23K-0004304

令和 5年 7月 6日 令和 5年 7月 6日 令和 5年 7月 6日 令和 5年 7月 6日

５号水源 ９号水源 １２号水源 １３号水源

---- ---- ---- ----

上水道　原水 上水道　原水 上水道　原水 上水道　原水

15.8 ℃ 15.2 ℃ 15.1 ℃ 16.4 ℃

3.5mg/L 19.5mg/L 17.1mg/L

陰性 陰性 陰性 陰性 陰性

陰性 陰性 陰性 陰性 陰性

0.0002mg/L未満 0.0002mg/L未満 0.0002mg/L未満 0.0002mg/L未満

0.00005mg/L未満 0.00005mg/L未満 0.00005mg/L未満 0.00005mg/L未満

0.0003mg/L未満 0.0003mg/L未満 0.0003mg/L未満 0.0003mg/L未満

0.0002mg/L未満 0.0002mg/L未満 0.0002mg/L未満 0.0002mg/L未満

0.00005mg/L未満 0.00005mg/L未満 0.00005mg/L未満 0.00005mg/L未満

0.02mg/L未満 0.02mg/L未満 0.02mg/L未満 0.02mg/L未満

0.0002mg/L未満 0.0002mg/L未満 0.0002mg/L未満 0.0002mg/L未満

0.0002mg/L未満 0.0002mg/L未満 0.0002mg/L未満 0.0002mg/L未満

0.0003mg/L未満 0.0003mg/L未満 0.0003mg/L未満 0.0003mg/L未満

0.0001mg/L未満 0.0001mg/L未満 0.0001mg/L未満 0.0001mg/L未満

0.00006mg/L未満 0.00006mg/L未満 0.00006mg/L未満 0.00006mg/L未満

0.0002mg/L未満 0.0002mg/L未満 0.0002mg/L未満 0.0002mg/L未満

0.008mg/L未満 0.008mg/L未満 0.008mg/L未満 0.008mg/L未満

0.0002mg/L未満 0.0002mg/L未満 0.0002mg/L未満 0.0002mg/L未満

0.00002mg/L未満 0.00002mg/L未満 0.00002mg/L未満 0.00002mg/L未満

0.00005mg/L未満 0.00005mg/L未満 0.00005mg/L未満 0.00005mg/L未満

0.0001mg/L未満 0.0001mg/L未満 0.0001mg/L未満 0.0001mg/L未満

0.0002mg/L未満 0.0002mg/L未満 0.0002mg/L未満 0.0002mg/L未満

0.0005mg/L未満 0.0005mg/L未満 0.0005mg/L未満 0.0005mg/L未満

0.0009mg/L未満 0.0009mg/L未満 0.0009mg/L未満 0.0009mg/L未満

0.002mg/L未満 0.002mg/L未満 0.002mg/L未満 0.002mg/L未満

0.003mg/L未満 0.003mg/L未満 0.003mg/L未満 0.003mg/L未満

23K-0044702

令和 5年 9月 8日

２号水源

----

上水道　原水

15.3 ℃

22K-0160910

令和 5年 6月 6日

１１号水源

----

上水道　原水

22K-0160912

令和 5年 6月 6日

１３号水源

----

上水道　原水

22K-0160911

令和 5年 6月 6日

１２号水源

----

上水道　原水

15.3 ℃ 15.0 ℃15.1 ℃ 16.1 ℃

上水道　原水

----

１号水源

令和 5年 9月 8日

23K-0044701



水質検査結果一覧表（その他項目）
事業所名 野々市市役所

ベンタゾン

ベンディメタリン

チウラム

チオファネートメチル

チオベンカルブ

テフリルトリオン

トリシクラゾール

パラコート

浸食性遊離炭酸

オキサジクロメホン

カルタップ

キノクラミン(ACN)

グリホサート

グルホシネート

クロロタロニル(TPN)

メタラキシル

メトミノストロビン

フェニトロチオン(MEP)

フェリムゾン

フサライド

プレチラクロール

ピラクロニル

ピラゾリネート(ピラゾレート)

ジクワット

シハロホップブチル

ジメタメトリン

ダイムロン

ジウロン(DCMU)

ジクロベニル(DBN)

プロベナゾール

ベノミル

ベンシクロン

ベンゾビシクロン

エトフェンプロックス

2,4-D(2,4-PA)

MCPA

アラクロール

クリプトスポリジウム

ジアルジア

嫌気性芽胞菌

大腸菌(E.coli)

水温

浄・原

採水場所

水源名

採水年月日

受付番号

陰性 陰性 陰性 陰性 陰性 陰性 陰性 陰性 陰性

陰性 陰性 陰性 陰性 陰性 陰性 陰性 陰性 陰性

0.0008mg/L未満 0.0008mg/L未満 0.0008mg/L未満

0.0008mg/L未満 0.0008mg/L未満 0.0008mg/L未満

0.0005mg/L未満 0.0005mg/L未満 0.0005mg/L未満

0.0002mg/L未満 0.0002mg/L未満 0.0002mg/L未満

0.003mg/L未満 0.003mg/L未満 0.003mg/L未満

0.001mg/L未満 0.001mg/L未満 0.001mg/L未満

0.0001mg/L未満 0.0001mg/L未満 0.0001mg/L未満

0.0005mg/L未満 0.0005mg/L未満 0.0005mg/L未満

0.001mg/L未満 0.001mg/L未満 0.001mg/L未満

0.0003mg/L未満 0.0003mg/L未満 0.0003mg/L未満

0.0002mg/L未満 0.0002mg/L未満 0.0002mg/L未満

0.001mg/L未満 0.001mg/L未満 0.001mg/L未満

0.002mg/L未満 0.002mg/L未満 0.002mg/L未満

0.0004mg/L未満 0.0004mg/L未満 0.0004mg/L未満

23K-0044711

令和 5年 9月 8日

１２号水源

----

上水道　原水

15.3 ℃

23K-0044710

令和 5年 9月 8日

１１号水源

----

上水道　原水

15.5 ℃

23K-0044709

令和 5年 9月 8日

１０号水源

----

上水道　原水

15.1 ℃

23K-0044708

令和 5年 9月 8日

９号水源

----

上水道　原水

15.3 ℃

23K-0044707

令和 5年 9月 8日

８号水源

----

上水道　原水

15.7 ℃

23K-0044706

令和 5年 9月 8日

７号水源

----

上水道　原水

15.4 ℃

23K-0044705

令和 5年 9月 8日

６号水源

----

上水道　原水

15.1 ℃

23K-0044704

令和 5年 9月 8日

５号水源

----

上水道　原水

15.8 ℃

23K-0044703

令和 5年 9月 8日

４号水源

----

上水道　原水

16.2 ℃



水質検査結果一覧表（その他項目）
事業所名 野々市市役所

ベンタゾン

ベンディメタリン

チウラム

チオファネートメチル

チオベンカルブ

テフリルトリオン

トリシクラゾール

パラコート

浸食性遊離炭酸

オキサジクロメホン

カルタップ

キノクラミン(ACN)

グリホサート

グルホシネート

クロロタロニル(TPN)

メタラキシル

メトミノストロビン

フェニトロチオン(MEP)

フェリムゾン

フサライド

プレチラクロール

ピラクロニル

ピラゾリネート(ピラゾレート)

ジクワット

シハロホップブチル

ジメタメトリン

ダイムロン

ジウロン(DCMU)

ジクロベニル(DBN)

プロベナゾール

ベノミル

ベンシクロン

ベンゾビシクロン

エトフェンプロックス

2,4-D(2,4-PA)

MCPA

アラクロール

クリプトスポリジウム

ジアルジア

嫌気性芽胞菌

大腸菌(E.coli)

水温

浄・原

採水場所

水源名

採水年月日

受付番号

陰性 陰性 陰性 陰性 陰性 陰性 陰性 陰性 陰性

陰性 陰性 陰性 陰性 陰性 陰性 陰性 陰性 陰性

0.0008mg/L未満

0.0008mg/L未満

0.0005mg/L未満

0.0002mg/L未満

0.003mg/L未満

0.001mg/L未満

0.0001mg/L未満

0.0005mg/L未満

0.001mg/L未満

0.0003mg/L未満

0.0002mg/L未満

0.001mg/L未満

0.002mg/L未満

0.0004mg/L未満

23K-0084008

令和 5年12月 5日

９号水源

----

上水道　原水

14.9 ℃

23K-0084007

令和 5年12月 5日

８号水源

----

上水道　原水

15.2 ℃

23K-0084006

令和 5年12月 5日

７号水源

----

上水道　原水

15.1 ℃

23K-0084005

令和 5年12月 5日

６号水源

----

上水道　原水

14.8 ℃

23K-0084004

令和 5年12月 5日

５号水源

----

上水道　原水

15.5 ℃

23K-0084003

令和 5年12月 5日

４号水源

----

上水道　原水

15.9 ℃

23K-0084002

令和 5年12月 5日

２号水源

----

上水道　原水

15.1 ℃

23K-0044712

令和 5年 9月 8日

１３号水源

----

上水道　原水

15.1 ℃ 15.2 ℃

上水道　原水

----

１号水源

令和 5年12月 5日

23K-0084001



水質検査結果一覧表（その他項目）
事業所名 野々市市役所

ベンタゾン

ベンディメタリン

チウラム

チオファネートメチル

チオベンカルブ

テフリルトリオン

トリシクラゾール

パラコート

浸食性遊離炭酸

オキサジクロメホン

カルタップ

キノクラミン(ACN)

グリホサート

グルホシネート

クロロタロニル(TPN)

メタラキシル

メトミノストロビン

フェニトロチオン(MEP)

フェリムゾン

フサライド

プレチラクロール

ピラクロニル

ピラゾリネート(ピラゾレート)

ジクワット

シハロホップブチル

ジメタメトリン

ダイムロン

ジウロン(DCMU)

ジクロベニル(DBN)

プロベナゾール

ベノミル

ベンシクロン

ベンゾビシクロン

エトフェンプロックス

2,4-D(2,4-PA)

MCPA

アラクロール

クリプトスポリジウム

ジアルジア

嫌気性芽胞菌

大腸菌(E.coli)

水温

浄・原

採水場所

水源名

採水年月日

受付番号

陰性 陰性 陰性 陰性 陰性 陰性 陰性 陰性 陰性

陰性 陰性 陰性 陰性 陰性 陰性 陰性 陰性 陰性

23K-0128004

令和 6年 3月12日

６号水源

----

上水道　原水

14.8 ℃

23K-0132401

令和 6年 3月22日

５号水源

----

上水道　原水

15.7 ℃

23K-0128003

令和 6年 3月12日

４号水源

----

上水道　原水

15.8 ℃

23K-0128002

令和 6年 3月12日

２号水源

----

上水道　原水

15.1 ℃

23K-0084011

令和 5年12月 5日

１３号水源

----

上水道　原水

14.9 ℃

23K-0084010

令和 5年12月 5日

１２号水源

----

上水道　原水

14.9 ℃

23K-0088201

令和 5年12月 8日

１１号水源

----

上水道　原水

15.1 ℃

23K-0084009

令和 5年12月 5日

１０号水源

----

上水道　原水

14.9 ℃ 15.1 ℃

上水道　原水

----

１号水源

令和 6年 3月12日

23K-0128001



水質検査結果一覧表（その他項目）
事業所名 野々市市役所

ベンタゾン

ベンディメタリン

チウラム

チオファネートメチル

チオベンカルブ

テフリルトリオン

トリシクラゾール

パラコート

浸食性遊離炭酸

オキサジクロメホン

カルタップ

キノクラミン(ACN)

グリホサート

グルホシネート

クロロタロニル(TPN)

メタラキシル

メトミノストロビン

フェニトロチオン(MEP)

フェリムゾン

フサライド

プレチラクロール

ピラクロニル

ピラゾリネート(ピラゾレート)

ジクワット

シハロホップブチル

ジメタメトリン

ダイムロン

ジウロン(DCMU)

ジクロベニル(DBN)

プロベナゾール

ベノミル

ベンシクロン

ベンゾビシクロン

エトフェンプロックス

2,4-D(2,4-PA)

MCPA

アラクロール

クリプトスポリジウム

ジアルジア

嫌気性芽胞菌

大腸菌(E.coli)

水温

浄・原

採水場所

水源名

採水年月日

受付番号

陰性 陰性 陰性 陰性 陰性 陰性 陰性

陰性 陰性 陰性 陰性 陰性 陰性 陰性

23K-0128011

令和 6年 3月12日

１３号水源

----

上水道　原水

14.8 ℃

23K-0128010

令和 6年 3月12日

１２号水源

----

上水道　原水

14.9 ℃

23K-0128009

令和 6年 3月12日

１１号水源

----

上水道　原水

15.0 ℃

23K-0128008

令和 6年 3月12日

23K-0128007

令和 6年 3月12日

９号水源

----

上水道　原水

15.0 ℃

23K-0128006

令和 6年 3月12日

８号水源

----

上水道　原水

14.9 ℃

23K-0128005

令和 6年 3月12日

７号水源

----

上水道　原水

15.0 ℃ 14.9 ℃

----

上水道　原水

１０号水源


